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LEGENDA:

- Wyjscie ewakuacyjne
EWAKUACYJNE

Drzwi ewakuacyjne/kierunek ewakuacyji

B
&

Kierunek do wyijscia drogi ewakuacyjnej

B
>l

Kierunek ewakuacji po schodach

Inak bezpieczefistwa podswietlany

— Znaok drzwi przeciwpozarowe, naklejany z obu stron
skrzydta

poza

i

emE == I I
|

— Uruchamianie klap dymowych

Przeciwpozarowy wylqcznik prqdu

Instrukcja postepowania na wypadek pozaru

Gasnica proszkowa GS

Gasnica proszkowa GP

— Hydrant wewnetrzny
— Przycisk Ewakuacyjny

- ROP

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

HALA SPORTOWA WIELOFUNKCYJNA
PRZY UL. ZUZLOWEJ W CZESTOCHOWIE

PLAN OZNAKOWANIA ZNAKAMI BEZPIECZENSTWA
Rzut Galerii poziom: +1

Skala B
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